
COZINHA

OBSERVATÓRIO

CONSULTÓRIO 03
INALAÇÃO

PÓS-CONSULTA

EXPURGO

ROUPARIA

RECEPÇÃO

SECRETARIA

REPOUSO ENFERMEIRO

CIRCU.

CIRCULAÇÃO

CIRCULAÇÃO

CONSULTÓRIO 02

SALA DE URGÊNCIA

HALL

CIRCULAÇÃO

ALMOXARIFADO

SERVIÇO ADMINIS.

REFEITÓRIO

ALMOXARIFADO / ALMOXARIFADO FARMÁCIA

B.W.C. 05

DESPENSA

MATERIAL CIRURGICO

SALA DE PARTOS

CIRCULAÇÃO

CIRCULAÇÃO

CENTRO DE MATERIAIS

CÂMARA ESCURA

W.C. FEM.

CONSULTÓRIO 01

RECEPÇÃO

ALMOXARIFADO

W.C. MASC.

B.W.C. 04

INALAÇÃO

ESTACIONAMENTO AMBULANCIA

2,85 m²

2,85 m²

34,95 m²

CIRCU.

4,92 m² 16,10 m²

13,98 m²

26,40 m²

11,39 m² 7,15 m² 7,31 m²

5,27 m²

B.W.C. 01

5,27 m²

20,17 m²

15,28 m²

7,31 m²

B.W.C. 02

2,10 m²

B.W.C. 03

2,10 m²

REPOUSO MÉDICO

7,31 m²

BW.C. REPOUSO

7,31 m²

3,94 m²

VESTIÁRIO

14,96 m²

RAIO X

15,25 m²

4,41 m²

2,11 m²

CIRC.

2,32 m²

3,28 m²

1,36 m²

TRIAGEM

3,36 m²

5,21 m²

3,36 m²

44,85 m²

CIRCULAÇÃO

5,16 m²

15,06 m²

21,34 m²

COZINHA REFEITÓRIO

8,25 m²

20,48 m²

20,48 m²

38,30 m²

23,87 m²

3,30 m²

5,17 m²

4,54 m²

B.W.C. 06

3,82 m²

5,21 m²

14,30 m²

19,36 m²

4,40 m²

7,55 m²

CENTRAL DE GASES

2,55 m²

NICHO DE GÁS

2,55 m²

ÁREA DE ESTAR

12,80 m²

ESTACIONAMENTO AMBULANCIA
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Legenda

Caixa de medição sobrepor a 1,50m do piso

Entrada de serviço aérea

a Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso

i

i

Interruptor simples 2 teclas - 1,10m do piso

26

r

2x321

Luminária p/ lâmp. fluor. tubular - sobrepor

Ponto de som a 0,30m do piso

Ponto rede lógica a 0,30m do piso

Quadro de distribuição - embutir a 1,50m do piso

ARC7500

678

12
Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 20 A  a 2,20m do piso

Tomada telefone 4P a 0,30m do piso

2PT

3
Tomada universal 2P+T a 0,30m do piso

CREA PR-66.230/D
JOSÉ GONÇALVES NETO

MUNICIPIO DE TAMARANA

MUNICIPIO DE TAMARANA

HOSPITAL MUNICIPAL DE TAMARANA

01/01

CREA PR-66.230/D
JOSÉ GONÇALVES NETO

DO TERRENO 

836,08 m²

2.735,58 m²

EXISTENTE

A TOTAL 1.051,14 m²

215,06 m²À AMPLIAR

AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL DE TAMARANA:
PLANTA BAIXA - ELÉTRICO
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